
INTEGRATED VOICE EVACUATION SYETEM
VX-3000 SERIES

設置説明書補充說明

 ■ 磁環套的安裝方法

 ●磁環套的種類

VX-3004F T、VX-3008F T、VX-3016F T的附屬品內包含以下兩種磁環套。

種類 圓柱形磁環套 長方形磁環套

外觀

﹝前視圖﹞ ﹝側視圖﹞ ﹝前視圖﹞ ﹝側視圖﹞

數量 2個 1個

 ●圓柱形磁環套安裝方式

請參考附屬品的CD-ROM內VX-3000Series Installation Manual

Chapter 3 : INSTALLATION AND SETTING PROCEDURES (HARDWARE)
4.2. Input Equipment Connections 
4.2.1. Connecting the Remote microphone

 ●長方形磁環套安裝方式

連接DC電源線時，請參考下方圖示將長方形磁環套安裝於VX-3004F T、VX-3008F T、VX-3016F T
的後方端子處。

URL:  http://www.toa.jp/

133-21-00485-00

長方形磁環套(附屬品)

將電源線繞磁環套一圈

着可拆卸式端子(附屬品)

DC電源線

DC電源輸入端子

供電設備

VX-3004F T、VX-3008F T、VX-3016F T

此圖為VX-3004F T


